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Esityksen sisältö
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1. Energiamurros ςmitä se tarkoittaa?
2. Sähkö ja sähkönjakelu avainroolissa ςtoimintaolosuhteet?
3. Joustaako sähkökuorma tai verkko?
4. Millä ratkaisuilla tästä eteenpäin?



Energiamurros

Lähtökohdat sähköistymistarpeelle

Á Energia-alalla ôkokoaan 

suurempi rooliô ilmastokriisin 

ratkaisemissa 

Á Sähköverkoilla on kriittinen 

mahdollistajan ja 

edelläkävijän rooli 

energiamurroksessa

SÄHKÖÄ JA JOUSTOA SIIS 

TARVITAAN, MUTTA 

LÖYTYYKÖ SITÄ? 
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X
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Transportation 13  %

Energy & Heat 25 % 

Industry 27 %

Land use 18 % 

Agriculture14 %

Waste 3 %



Energiamurros

Pohjolan merkitys murroksessa

5Tutkimusraportti: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-763-1

New wind electricity potential

>100 TWh

Bothnian bay hydrogen valley
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Energiamurros

Sähköistymisen arviot haja-asutusalueilla 2030

https://www.lut.fi/school-of-energy-systems/tutkimusryhmat/sahkomarkkinat/tutkimus/haja-asutusalueen-sahkoasiakas-ja-sahkoverkko-2030



Residential 

buildings in Finland 

in urbanized area 

(red) and rural 

areas (green)

1) Total surface areas of buildings

2) Nominal power of panels. Based on assumption that only southern side of roofs (all ridge type) are utlized with 70% panel filling factor

3) Maximum power taking into account point of compass of buildings and geographical location in Finland

Building 

type

Number Rooftop

surface, km² (1)

Avg. size, 

m2/roof

Rooftop potential,

Sn, MVA (2)

Avg. size 

kVA/roof

PV peak,

Pmax, MW (3)

Residental 1 319 444 242.2 184 12 109 9 7 350

Public 71 685 62.2 868 3 110 43 1 880

Leisure 488 763 36.9 75 1 844 4 1 110

Industry 30 259 47.5 1 570 2 375 78 1 450

Other 3 127 670 299.3 96 14 966 5 9 033

Total 5 037 821 688 137 34 400 7 20 800

Research targets and steps

The limits and possibilities for the large-scale solar PV integration in Finland from the 

electricity distribution infrastructure perspective 

I. Maximum amount of PV panels (m2 and kWp) which could be installed on 

rooftops (ñBuilding capacityò)

II. PV generation for buildings from peak power perspective (ñPV generation peakò)

III. Hosting capacity for distribution system taking into account actual capacity of 

distribution system as well as actual measured hourly based load of low-voltage 

end-customers (ñCapacity in electricity distribution networkò)  

Direction of building roofs in Finland

Energiamurros

Aurinkosähkön asennuspotentiaali Suomessa

Source: Lassila, J., Tikka, V., Haapaniemi, J., Child, M., Breyer, C. and Partanen, J. Nationwide Photovoltaic Hosting Capacity in the Finnish Electricity Distribution System. 32nd European Photovoltaic Solar Energy 

Conference (EU PVSEC), p. 2639-2648. https://www.researchgate.net/publication/304379758_Nationwide_Photovoltaic_Hosting_Capacity_in_the_Finnish_Electricity_Distribution_System

https://www.researchgate.net/publication/304379758_Nationwide_Photovoltaic_Hosting_Capacity_in_the_Finnish_Electricity_Distribution_System


8

Toimintaolosuhteet

Sähkönjakelun toimintaolosuhteet Suomessa
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Development of the number of customers left without 

electricity supply during a blackout

Major disturbances in Finland

Storm name Year

Wiped out 

tree stand, Mm3

https://metsatieteenaikakauskirja.fi/pdf/article10200.pdf

Toimintaolosuhteet

Sähkönjakelun toimintaolosuhteet Suomessa



Source: https://www.lut.fi/school-of-energy-systems/tutkimusryhmat/sahkomarkkinat/tutkimus/haja-asutusalueen-sahkoasiakas-ja-sahkoverkko-2030

Challenge of rural area electricity 

distribution companies: long distances and 

lines in sparsely populated areas together 

with decreasing number of population 

Toimintaolosuhteet

Sähkönjakelun toimintaolosuhteet Suomessa

Source: Effects of the future trends in distribution networks 

https://www.cired-repository.org/handle/20.500.12455/520

https://www.cired-repository.org/handle/20.500.12455/520
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Asiakas

ÁMikä on asiakkaan sähkön 

kysyntä tulevaisuudessa?

ÁOnko asiakas joustava, onko 

asiakkaalla joustavaa kuormaa?

ÁOnko sähkönkäyttöpaikalla 

jatkuvuutta?

Yhteiskunta

Sähköverkkoliiketoiminta

Lämmitys ja 

jäähdytys

Liikenteen 

sähköistyminen

Energian 

varastointi

Pientuotanto AsiakaskatoToimitusvarmuus Aggregointi ja 

kysynnän jousto

ÁMitä jousto tarkoittaa verkkojen 

kehittämisessä ja laajemmin 

verkkoliiketoiminnassa?

ÁOhjaako verkkoliiketoiminnan valvonta 

òvarmoihin perinteisiin ratkaisuihinò? 

ÁOdotusarvot sähkön toimitusvarmuudelle ja 

joustavuudelle?

ÁOdotusarvot sähkön toimituksen hinnalle?

Joustavuus ja joustoresurssit

Lähtökohdat ja odotusarvot



Mikä vaikutus ja arvo on käyttöpaikkakohtaisella joustolla, 

jos joustolla voidaan välttää toimitusvarmuusvaatimuksiin 

vastaavat saneeraukset ja saneeraus voidaan tehdä 

kevyemmin (perinteisin keinoin) haja-asutusalueella? 

Asiakasjoustokohteissa sähkökatkon pituudelle ei aseteta 

tuntimääräistä rajaa.

Toimitusvarmuuden kehittämisen toimintamallit

1.Verkkoyhtiö varmistaa toimitusvarmuuden (perinteisillä) 

verkostoinvestoinneilla

2.Verkkoyhtiö varmistaa toimitusvarmuuden 

ostopalveluilla 

3.Verkkoyhtiö ostaa jouston asiakkaalta ja asiakas 

hyväksyy riskin heikommalle toimitusvarmuudelle tai 

varmistaa sähkön saannin itsenäisesti

SHV = suurhäiriövarmuus

Pienjänniteverkkojen suurhäiriövarmuus

Nykypiste

Virtuaalipiste

(10 % jousto)

Jouston

arvo
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12https://www.lut.fi/school-of-energy-systems/tutkimusryhmat/sahkomarkkinat/tutkimus/haja-asutusalueen-sahkoasiakas-ja-sahkoverkko-2030

Joustoresurssit - Käyttöpaikkakohtainen toimitusvarmuusjousto

Joustaako asiakas ja onko sillä merkitystä?



Mitä jos käyttöpaikat valikoituisivat sattumanvaraisesti jouston piiriin? Miten paljon joustava 

asiakkaat vapauttavat verkkoa saneerausvelvoitteesta (suurhäiriöriskiverkon saneerausvelvoite)?

Kj-verkko

Keskijänniteverkon puolella 

käyttöpaikkakohtaisen jouston 

hyödyntäminen verkkojen 

kehittämisessä edellyttäisi 

käytännössä lähes kaikkien 

asiakkaiden sitoutumista 

joustoon, kun joustosopiminen 

perustuu satunnaisuuteen.

Joustavien asiakkaiden osuus johtolähdöllä (%)

J
o

u
s
to

n
v
a

ik
u

tu
s

v
e

rk
k
o

p
it
u

u
te

e
n

(%
)

13https://www.lut.fi/school-of-energy-systems/tutkimusryhmat/sahkomarkkinat/tutkimus/haja-asutusalueen-sahkoasiakas-ja-sahkoverkko-2030
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Halukkuus joustoon?

Joustoresurssit - Käyttöpaikkakohtainen toimitusvarmuusjousto

Joustokohteiden valikoituminen sattumanvaraisesti?
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DR potentiaali (ylös)

DR potentiaali (alas)

Nykyinen ja tulevaisuuden kuormitusprofiili Jouston osuus kuormitusprofiilissa

Need for 

flexibility

Flexibility resources

Data sources

Distribution company:
- Network data

- Load data

- Reliability statistics

- DG

- Electric vehicle?

- Flexible load and 

controllability?

- é

Building data:
- Location

- Age

- Size

- Direction of compass

- Heating system

- é

Weather and climate
- Outdoor temperature

measurements

- Weather forecast

Other
- é

- é

FCR

SPOT
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Nykyinen ja tulevaisuuden kuormitusprofiili Jouston osuus kuormitusprofiilissaFlexibility potential and response

Network effects

For instance control of heating

Lämpötilamittaukset ja sääennuste

Kiinteistön lämpötilariippuvuus ja 

lämmitysjärjestelyt

Outdoor temperature
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Development needs for network

and planning processes

Development needs of 

distribution pricing

Electricyt markets

Older buildings

1980 

buildings

Base load 

profile

DR potential (up)

DR potential (down)

Joustavuus ja joustoresurssit

Kapasiteettiperusteinen jousto
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Ulkolämpötila

Yksittäisen asiakkaan tuntimitattu sähkön käyttö ja sen

riippuvuus ulkolämpötilasta

Potentiaali

kuorman

pienentämiselle
Sisälämpötilamuutoksen reunaehto æT=1ᴈ
Kuormanohjaus aika 1 h

Sähkölämmityksen joustopotentiaali?

Pienasiakkaiden lämmityskuorman joustavuus neljällä

eri case-alueelle (yht. noin 10 000 asiakasta)

Joustavuus ja joustoresurssit

Kapasiteettiperusteinen jousto

https://www.lut.fi/school-of-energy-systems/tutkimusryhmat/sahkomarkkinat/tutkimus/haja-asutusalueen-sahkoasiakas-ja-sahkoverkko-2030
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Mikäli verkkoyhtiön intressejä ei huomoida, riski

verkon ylikuormittumiselle kasvaa

Joustavuus ja joustoresurssit

Kapasiteettiperusteinen jousto - Asiakaskuorma

https://www.lut.fi/school-of-energy-systems/tutkimusryhmat/sahkomarkkinat/tutkimus/haja-asutusalueen-sahkoasiakas-ja-sahkoverkko-2030

Pienasiakaskuormat ja markkinahinta
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Solar PV (DG), example from Germany

Source:http://w3.siemens.com/smartgrid/global/en/Events/SmartGridEurope/Documents/Conference%20presentations/

Technology%20Plaza/121011_SmartUtilities_AMS_RE_v6.pdf  

Joustavuus ja joustoresurssit

Aurinkosähkö, tuotannon kumuloituminen ja omakäyttöaste

Tuotannon omakäyttöaste

Ç Kuvan käyrästö perustuu todelliseen sähkölämmittäjäasiakasjoukkoon (tuntitehomittauksiin)

Ç Yksittäisen asiakkaan osalla omakäyttöaste voi vaihdella merkittävästi sähkönkäytön ajallisista 

tottumuksista johtuen



Aurinkosähköjärjestelmän tuotantotehon ja 

tuotetun energian välinen riippuvuus

Ç Tuotannon huipunkäyttöaika lyhyt

Ç Merkittävä osa aurinkosähkön energian 

tuotannosta tapahtuu järjestelmän kokoon 

nähden pienillä tehoilla (90 % vuosituotannosta 

<50 % teholla) 

Ç Asiakas hyötyy vain vähän järjestelmän 

ylimitoittamisesta

Ç Negatiiviset vaikutukset sähköverkoille ja 

lopulta sähkönkäyttäjälle suuret

Esimerkki: 10 kWp vs. 5 kWp

Ç PV-paneelit molemmissa tapauksissa 10 kWp

Ç Tehoelektroniikka 10 kW tai 5 kW

Ç Investointiero tehoelektroniikan osalta: 5 kW x 20 snt/W 

= 1000 ú (säästö)

Ç Menetetty tuotanto: 10 % x 10 kWp x 900 h/a = 900 

kWh ~ 45 ú/a (menetys)

Ç Verkkoyhtiölle lisäkapasiteetista kustannukset

Ç Asiakkaalle lisäksi mahdollinen kannustin tehopohjaisen 

hinnoittelun muodossa

Joustavuus ja joustoresurssit

Aurinkosähkö, tuotantopiikin leikkaus

https://www.lut.fi/school-of-energy-systems/tutkimusryhmat/sahkomarkkinat/tutkimus/haja-asutusalueen-sahkoasiakas-ja-sahkoverkko-2030

10%

50%



Joustavuus ja joustoresurssit

Aurinkosähkö, tuotantonon omakäyttöasteen kasvattainen

https://www.lut.fi/school-of-energy-systems/tutkimusryhmat/sahkomarkkinat/tutkimus/haja-asutusalueen-sahkoasiakas-ja-sahkoverkko-2030

Tämän esimerkin asiakasryhmä 

pystyy käyttämään keskimäärin 

noin 53 % tuottamastaan 

sähköstä itse jos aurinkosähkö-

järjestelmän koko on 5 kWp ja 

asiakkailla ei ole akkua (piste A).

Jos asiakkailla on käytettävissä 

esim. 8 kWh akkuvarasto, nousee 

itse tuotetun sähkön omakäyttö-

aste keskimäärin noin 75 %:iin 

(piste B). 

A)

B)

Ç Kuvan käyrästö perustuu todelliseen 

sähkölämmittäjäasiakasjoukkoon 

(tuntitehomittauksiin)

Ç Yksittäisen asiakkaan osalla 

omakäyttöaste voi vaihdella 

merkittävästi sähkönkäytön ajallisista 

tottumuksista johtuen



Lähde: Tikka et al. (2021). Loppuraportti: Sähköautojen latauksen muodostama kuormitus- ja mitoitusteho erilaisissa toimintaympäristöissä.

Tutkimushanke: Sähköautojen latauksen 

muodostama kuormitus- ja mitoitusteho 

erilaisissa toimintaympäristöissä

Sähköautojen määrä simuloinneissa: Kerrostaloissa 0,8 ja rivitaloissa 1,35 autopaikkaa per liittymän sähkönkäyttöpaikka
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Sähkö-

tutkimuspooli

Joustavuus ja joustoresurssit

Sähköautojen lataus; ohjattu vs. ohjaamaton

Taloyhtiºiden huipputehot (kohteet joissa pªªsulakekoko Ó63 A)



Source:

HubNet Position Paper Series, Smart Grids and Communications 

Systems (www.hubnet.org.uk/filebyid/613/SmartGridComms.pdf)

Joustavuus ja älyverkot

Algortimeista infrastruktuuriin

http://www.hubnet.org.uk/filebyid/613/SmartGridComms.pdf


Tero Kaipia

Mikroverkko (LVDC) -aiheisia väitöskirjoja LUT:ssa

LVDC power distribution system: computational modelling. Lana, 

Andrey (2014-08-15) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-265-619-3

Power-line-communication-based data transmission concept for an 

LVDC electricity distribution network ïAnalysis and implementation. 

Pinomaa, Antti (2013-12-18) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-265-531-8

Power Electronic Converters in Low-Voltage Direct Current

Distribution ïAnalysis and Implementation. Nuutinen, Pasi (2015-12-

18) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-265-891-3

Phase voltage control and filtering in a converter-fed single-phase

customer-end system of the LVDC distribution network. Peltoniemi, 

Pasi (2010-11-19) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-214-994-7

Design of Customer-End Converter Systems for Low Voltage DC 

Distribution from a Life Cycle Cost Perspective. Mattsson, Aleksi 

(2018-06-15) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-240-7

Assessing the applicability of low voltage direct current in electricity 

distribution : key factors and design aspects. Karppanen, Janne 

(2020-11-20) https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-577-4

Teknologiaa verkkojen kehittämiseen

Microgrids (LVDC)

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-265-619-3
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-265-531-8
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-265-891-3
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-214-994-7
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-240-7
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-577-4


LVDC Distribution

System Field Test Site

Tero Kaipia

Source: Control and monitoring solution for the LVDC power

distribution network research site. IEEE First International Conference 

On DC Microgrids, IEEE ICDCM 2015, Atlanta, Georgia, USA

Island operation of microgrid

with BESS

Teknologiaa verkkojen kehittämiseen

Microgrids (LVDC)



Teknologiaa verkkojen kehittämiseen

Mikroverkot järjestelmätarpeisiin



Sähkö-
tutkimuspooli

Helen, Suvilahti, (July 2016)

ÅHelen

Å600 kWh, 1.2 MW

Green Campus, (Jan 2016)

ÅLUT

Å132 kWh, 188 kW

Suomenniemi LVDC,    (Oct 

2014)

ÅSuur-Savon Sähkö, LUT

Å2x30 kWh, 2x30 kW

V2G hybrid, (2014)

ÅLUT

Å1.3 kWh, 27 kW (NiMH) and 

4.3 kWh,3 kW (LiFePO4)

Source: Ville Tikka et al. Multi-objective role of battery energy storages in an energy system. Lappeenranta University of Technology, LUT School 

of Energy Systems, Research report 75, http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-203-2

Tutkimushankkeita

Multi-Objective Role of Battery Energy Storages in Energy System


